Dispersore ad anello (se la struttura rimanente é insufficiente) distanza minima di 1 metro dall'edificio e profondita minima di 70 cm
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HPAS  sbarra Ple. equipotenziale

PAS sbarra equipotenziale
KSS sbarra armatura cavi

Tutti i conduttore senza marcazione hanno

una sez. di 50mm?

Conduttore di ritorno dell edificio TT 1x50mm? gi/ve
Conduttore di ritorno TT 1x25mm? gi/ve

a Conduttore Ple. di ritorno min. TT 1x50mm? gi/ve

0 Y2 del conduttore esterno

Conduttore di terra TT 1x50mm? gilve

Conduttore equipotenziale Ple. TT 1x25mm? gi/ve
Collegamento equipotenziale TT 1x50mm? gilve
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Stazione di trasformazione MT - 50 Hz
Concetto di messa a terra con sistema di

corrente di ritorno FFS
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